Lista de Materiais - Pavimento Térreo

Metais

Legenda

Registro de esfera
3/4"

PVC misto soldavel

Colar de tomada em PVC
3/4"

Joelho 90 soldavel c/ rosca
25 mm - 3/4"

ITI \Eﬁ\ I%I @

Alimentador Predial
Registro bruto gaveta ABNT ¢/PVC soldavel - RG
Registro de Presséo com PVC soldavel - RP

Registro de gaveta c/canopla cromada c¢/PVC soldavel -|

PVC rigido soldavel

Alimentacdo

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4"

Joelho 45 soldavel

25 mm

Joelho 90° soldavel

25 mm

Luva soldavel

25 mm

Tubos

25 mm

Legenda das indicagbes

Aparelho

Chuveiro

25mm x 3/4"

Torneira de Pia de Cozinha
25mm - 3/4"

Torneira de lavatério

25 mm - 1/2"

Vaso Sanitario ¢/ cx. acoplada
1/2"

Chuveiro - 25mm x 3/4"

Lavatério com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

Pia de cozinha com Te de 90° - 25 mm - 3/4"
Registro bruto gaveta ABNT ¢/PVC soldavel - 3/4"
Registro de Pressdo com PVC soldavel - 25 mm - $/4"

Vaso sanitario com caixa acoplada - 3/4"

Metais

Registro de gaveta bruto ABNT
It

3/4"

Registro de gaveta c/ canopla cromada
3/4"

Registro de presséo c/ canopla cromada
3/4"

PVC Acessorios

Bolsa de ligagdo p/ vaso sanitario

1.1/2"

Engate flexivel cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm

Engate flexivel plastico

1/2 - 30cm

PVC misto soldavel

Agua fria

Joelho de reducéo soldavel ¢/ rosca
25 mm - 1/2"

Luva soldavel c/ rosca

25 mm -3/4"

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4"

32mm-1"

Joelho 90° soldavel

25 mm

Joelho de redug&o 90 soldavel
32 mm - 25 mm

Luva soldavel

25 mm

32 mm

Tubos

25 mm

32 mm

Té 90 soldavel

25 mm

PVC soldavel azul ¢/ bucha latéo

Joelho 90° soldavel com bucha de latdo

25 mm - 3/4"

Joelho de redugédo 90° soldavel com bucha de latdo
25 mm- 1/2"

Té red.90 sold ¢/ bucha latédo B central

Segue até rede de alimentagéo
conforme planta de localizagado

PVC 225 mm

HS

Lista de Materiais - Caixa D'agua

Metais
Registro de gaveta bruto ABNT
3/4" 1pc
° PVC rigido soldavel
| Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d"agua
&l 25mm-3/4" 1p¢
g Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
Z| 25mm- 3/4" 2p¢
Joelho 90° soldavel
25 mm 4 pe
Tubos
25 mm 9.69 m
Metais
Registro de gaveta bruto ABNT
1 2pg
1.1/4" 1pc
PVC rigido soldavel
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d"agua
32mm-1" 3pg
40 mm - 1.1/4" 1pg
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
32mm-1" 4pe
40 mm - 1.1/4" 2pc
Bucha de reducdo sold. curta
©| 40mm-32mm 1pe¢
=| Joelho 90° soldével
3 32mm 6 p¢
<] 40 mm 3pg
Joelho de redugéo 90 soldavel
32 mm - 25 mm 4 pe
40 mm - 32 mm 1pg
Tubos
25 mm 1.39m
32 mm 20.54 m
40 mm 2.88m
Té 90 soldavel
32 mm 3p¢
40 mm 1pe
Té de reducao 90 soldavel
32 mm - 25 mm 4 p¢

Legenda

X Registro bruto gaveta ABNT ¢/PVC soldavel - RG

Legenda das indicagbes

RG Registro bruto gaveta ABNT c¢/PVC soldavel - 1"

Saida  Saidas livres - 32 mm

25 mm -1/2"
Té sold c/ bucha latéo bolsa central
25 mm- 3/4" i
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Saida final de esgoto vai
para vala pluvial existe .
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e \ Are
“PVC 250 mm 75 9 de MQt
PLANTA BAIXA ESGOTO ‘ ~ o
Esc. 17100 I = f i —_— —_—
Lista de Materiais Legenda Filtro anaerobio FA1 (terreo) .
Caixas de Passagem Habitagio: s
Caixa de gordura Trpu dﬂhlbiﬂl"i.o Nimero de contribuintes C nnnil&?:::;;i:;;:;:}mﬁm C'ojn(ll::"t.vrunié;;;;tzl a
CG 60x60 cm 1pc Fabrica em geral 25 70 1750 )
Caixa de inspecéo de esgoto sifonada L = Afeq
CES- 60x60 cm 4 pg Dados Adicionais: de Mct
PVC Acessorios Temperatura do més mais frio: 15°C
Ralo sifo. quadr. saida 40 p/ terraco Tempo de detencéio hidraulica: 0.92 dias
100x100x53x40 5 pg Caixas Inspecdo Esgoto Sifonada —
Sifao de copo p/ pla e lavatério C E S Valima ol ‘I‘;:li.lne Formato Largura | Comprimento -\rl(:tl;rli Afacads | Adurado Mﬂ:]:"
1"-1.1/2" 7 pc “"::",;"" detivo do filtro (m) (m) do leito ["I‘:l:‘::ﬂ] ‘[’:} calbia
n_ow () (m) ) |
1"-2 1pg 2576 | 2.7 | Prismatico | 15 | 0.169 12 0 03 | 0.05
Valvula p/ lavatoério e tanque J
1" 7p¢
Valvula p/ pia
1" 1pg \
PVC Esgoto Tanque séptico TS1 (terreo) n E Z n ~_
Curva 45 curta Amanco Habitagio: N OT S F O SS S E PT I C \
100 mm 3 pc \ / Tipo de habitagie Nimero de:;ntribuinteﬁ leri:":::iu .diari: ddeidequ'us (mclLr;lbmr:;; total \
Curva 45 longa ~ Caixas de Gordura Fabrica em gerd = i — 7}— \
100 mm 1 p(; Tota 1750
50 mm 2 pc C G Tipo de hnbitagho {'nulrll;nig_'afa didria delodo fresco (nutrihuk_"an_n?nll_ de lodo fresco LIMPEZA DOS TANQUES
Curva 90 curta Fibrica om geral i | i
100 mm 6 pc Total ~
40 mm 7 0o S Planta de localizacao
i?)elho 45 . Curva 45 Longa para Esgoto Sanitario E T YOy PR ———— T ———_——" Quando da remocao do lodo digerido, aproximadamente s/ escala
mm ia ano i as) . 3 .
50 mm 3 Sg uom - €9 = 10% de seu volume devem ser deixados no interior do tanque. g.\g'g
Joelho 90 Curva 45° curta Amanco — A remogdo do lodo e escuma deve ser feita por RS

o 50 mm 2 pg bt fpbrmsrtenad Rl b ot e il gt Wl profissionais especializados, que disponham de equipamentos

5| Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario 30975 | 3312 | Prismatico | 1.2 23 12 - rorwye adequados para garantir o ndo-contato direto entre pessoas
40 -1.1/2" ] . ., ~ .

i Junz]gt]y simples e Joelho 45 e lodo. E obrigatério o uso de botas e luvas de borracha. ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS
100 mm- 100 mm 4pg Em caso de remogdo manual, ¢ obrigatoério o uso de adequada AM U RESIC I SAMA DA REGIAO SERRANA
100 mm- 50 mm 3pc Juncéo simples mascara de protegéo. ~
50 mm - 50 mm 2 p¢ O lodo e as espumas removidas dos tanques sépticos, OBS % R (\>|/ A [; D_E SkIJ L - . N PV/C
40 mm - 50 mm 3pg em nenhuma hipétese. pod 1 d de 4 o odas ubulacoes serao e ~

Lavatério Residencial com sifao p » podem Ser lancados em corpos de agua ou ~ P ' ) ~ PN o -
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola galerias de 4guas pluviais. e As tubulogBes de até B30mm tem inclinogdo minima de 27 CISAMA - CONSORCIO
100 mm - 4" 55.63m Pia de Cozinha Residencial com Sif&o 50mm e As tubulagBes de B7/35mm tem inclinacdo minima de 27 INTERMUNICIPAL SERRA
50 mm - 2" 28.40 m ~ , , ~ P a
Tubo rigido ¢/ ponta & bolsa soldavel . INSPECAO e As tubulagBes de B100mm tem inclinaogcdo minimoa de 1%
Ralo sifonado quadrado cinza
40 mm 043 m CATARINENSE
Tubo rigido c/ ponta lisa Te 45
100 mm - 4" 6.10 m —OBRA—:
l&'aommmm -6 3(7)8 2 Te sanitario Antes de entrar em funcionamento, o tanque séptico =
50 mm - 2" 0.60 m deve ser submetido a ensaio de estanqueidade, realizado apos ELISIANE Assinado de forma digital | UNTDADE DE RECUPERAQAO DE
Té 45 ' Vaso Sanitario c/ curva 90° ele ter sido saturado por, no minimo, 24 horas. L E G E N D A GRUDTNER:7 23@%%@257070062915 RECICLAVEIS
A estanqueidade é medida pela variagdo do nivel de agua : 0
40 mm 4 p¢ . R . Dados: 2020.08.18 . os » o
Té sanitario apos preenchimento até a altura da geratris inferior do tubo de 7070062915  145431-0300 PrOJ eto Sanitario
100 mm - 50 mm 2 pg saida, decorridas 12 horas. Se a variagdo for superior a 3% da ) - PROJETO: . .
50 mm -50 mm 1pc altura util, a estanqueidade ¢ insuficiente, devendo-se proceder T.S: TANQUE SEPTICO ELISIANE GRUDTNER Pavimento térreo; Legendas;
Unidades de tratamento a correg:éol de trincas, ﬁssgras ou juntas. Apos a corregdo, F.A: FILTRO ANAEROBK) ARQUITETA - CAU.A17.356-8 Detal hes; Lista de materiais;
Alca novo ensaio deve ser realizado. Dimensionamento sistema de
Ferro 1pec
Argamassa tratamento
Argamassa 0.31 m? , . . i
frae A FOSSA SEPTICA DEVERA SER LIMPA A CADA 1 ANO PRES.CISAMA: Area total: 403,79m?>
e 756 m? LUIZ CARLOS XAVIER caisacaor .
cdo: Rodovia SC 110, Localidade de Avencal Urublci SC
Tampa
Hermética 1 o]0} DESENHO : Escala: DATA:
Tijolo MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE
Macico 689 p¢ Indicada 07/2020
B
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