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2000L

Lista de Materiais - Pavimento Térreo
Metais

Registro de esfera

3/4" 1 pç
PVC misto soldável

Colar de tomada em PVC

3/4" 1 pç
Joelho 90 soldável c/ rosca
25 mm - 3/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4" 1 pç
Joelho 45 soldável
25 mm 1 pç
Joelho 90° soldável
25 mm 3 pç
Luva soldável
25 mm 1 pç
Tubos

25 mm 50.36 m

Al
im

en
ta

çã
o

Aparelho

Chuveiro

25mm x 3/4" 4 pç
Torneira de Pia de Cozinha

25mm - 3/4" 2 pç
Torneira de lavatório
25 mm - 1/2" 7 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1/2" 6 pç

Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

1" 1 pç
3/4" 1 pç
Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4" 7 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 4 pç

PVC Acessórios
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário
1.1/2" 6 pç
Engate flexível cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 6 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 7 pç

PVC misto soldável
Joelho de redução soldável c/ rosca
25 mm - 1/2" 6 pç
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 4 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4" 20 pç
32 mm - 1" 2 pç
Joelho 90° soldável
25 mm 12 pç
Joelho de redução 90 soldável
32 mm - 25 mm 1 pç
Luva soldável
25 mm 8 pç
32 mm 1 pç
Tubos

25 mm 35.82 m

32 mm 2.90 m

Tê 90 soldável
25 mm 6 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho 90° soldável com  bucha de latão
25 mm - 3/4" 5 pç
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 5 pç
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central
25 mm -1/2" 2 pç
Tê sold c/ bucha latão bolsa central
25 mm- 3/4" 1 pç

Ág
ua

 fr
ia

Legenda

Alimentador Predial

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG

Registro de Pressão com PVC soldável - RP

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Legenda das indicações
CH Chuveiro - 25mm x 3/4"

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PIA Pia de cozinha com Te de 90° - 25 mm - 3/4"

RG Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 3/4"

RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"

VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Lista de Materiais - Caixa D'água
Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

3/4" 1 pç
PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água
25 mm - 3/4" 1 pç
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4" 2 pç
Joelho 90° soldável
25 mm 4 pç
Tubos

25 mm 9.69 m

Al
im

en
ta

çã
o

Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

1" 2 pç
1.1/4" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água
32 mm - 1" 3 pç
40 mm - 1.1/4" 1 pç
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

32 mm - 1" 4 pç
40 mm - 1.1/4" 2 pç
Bucha de redução sold. curta
40 mm - 32 mm 1 pç
Joelho 90° soldável
32 mm 6 pç
40 mm 3 pç
Joelho de redução 90 soldável
32 mm - 25 mm 4 pç
40 mm - 32 mm 1 pç
Tubos

25 mm 1.39 m

32 mm 20.54 m

40 mm 2.88 m

Tê 90 soldável
32 mm 3 pç
40 mm 1 pç
Tê de redução 90 soldável
32 mm - 25 mm 4 pç

Ág
ua

 fr
ia

Legenda

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG

Legenda das indicações
RG Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 1"

Saída Saídas livres - 32 mm

ø25 mm

PVC

ø25 m
m

P
V

C

ø25 mmPVC

Obs: Não tem hidrômetro . A alimentação da
rede de água , vem da derivação da rede de
água existente, conectada na casa conforme
planta de localização.
Obs: A rede de água vem da nascente da
área rural .

REDE DE ÁGUA - ALIMENTAÇÃO

Planta de localização
s/ escala
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Esc. 1/100

F
A

1

CES

i=2.0%

i=2.0%

ø50 mm

ø1
00

P
V

C

i=
1
.0

%

Saida final de esgoto vai
para vala pluvial existe .
Cuja instalação fica a
cargo da prefeitura.

Planta de localização
s/ escala
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Saida final de esgoto vai
para vala pluvial existe .
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PLANTA BAIXA

NOTAS FOSSA SÉPTICA
LIMPEZA DOS TANQUES

10% de seu volume devem ser deixados no interior do tanque.

profissionais especializados, que disponham de equipamentos

O lodo e as espumas removida

novo ensaio deve ser realizado.

 A CADA 1 ANO

T.S: TANQUE SÉPTICO
F.A: FILTRO ANAERÓBIO

LEGENDA

·
·
·
·

Lista de Materiais
Caixas de Passagem

Caixa de gordura

CG 60x60 cm 1 pç
Caixa de inspeção de esgoto sifonada
CES- 60x60 cm 4 pç

PVC Acessórios
Ralo sifo. quadr. saída 40 p/ terraço
100x100x53x40 5 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 7 pç
1" - 2" 1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 7 pç
Válvula p/ pia
1" 1 pç

PVC Esgoto

Curva 45 curta Amanco

100 mm 3 pç
Curva 45 longa

100 mm 1 pç
50 mm 2 pç
Curva 90 curta

100 mm 6 pç
40 mm 7 pç
Joelho 45

40 mm 5 pç
50 mm 3 pç
Joelho 90

50 mm 2 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 7 pç
Junção simples
100 mm- 100 mm 4 pç

50 mm - 50 mm 2 pç

Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola

100 mm - 4" 55.63m

50 mm - 2" 28.40 m

Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável
40 mm 9.43 m

Tubo rígido c/ ponta lisa
100 mm - 4" 6.10 m

150 mm - 6" 3.00 m

40 mm 2.70 m

50 mm - 2" 0.60 m

Tê 45
40 mm 4 pç
Tê sanitário
100 mm - 50 mm 2 pç
50 mm -50 mm 1 pç

Unidades de tratamento

Alça
Ferro 1 pç
Argamassa

Argamassa 0.31 m³
Brita

n°4 7.56 m³
Tampa

Hermética 1 pç
Tijolo

Maciço 689 pç

E
s
g
o
to

Legenda

CES
Caixas  Inspeção  Esgoto Sifonada

CG
Caixas de Gordura

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário

Curva 45° curta Amanco

Joelho 45

Junção simples

Lavatório  Residencial com sifão

Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm

Ralo sifonado quadrado cinza

Te 45

Te sanitário

Vaso Sanitário c/ curva 90°

100 mm- 50 mm 3 pç

40 mm - 50 mm 3 pç

ø100 ø100

TANQUE SÉPTICO
PLANTA BAIXA - ESC. 1:25

Nível do piso

Nível d'água

ø100
ø100

5
0

0

Alça móvel

Tampão
hermético

TANQUE SÉPTICO
CORTE - ESC. 1:25

Canaleta
receptora

Poço de drenagem

FILTRO ANAERÓBIO
PLANTA BAIXA - ESC. 1:25

ø100 ø100

Tubo
coletor

ø100

Canaleta coletora

Brita

FILTRO ANAERÓBIO
CORTE - ESC. 1:25

ø100
ø100

ø100

ø100 Inclinação = 1%
Tubo de

distribuição

Tampa removível Tampa removível

Base de tubo coletor

CORTE - A.A.

CORTE - B.B.
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